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内断熱材:現場吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑT=65㎜

屋上スラブT=120㎜

防水層：環境対応型改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法JPX-035

溶接金網（6mm@100ﾀﾃﾖｺ共）

絶縁ｸﾛｽ1000（RBｾﾒﾝﾄ点貼り）

押えｺﾝｸﾘｰﾄT=80㎜

Ｖベース1000

防水：露出仕上防水仕様：環境対応型改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用JSX-025G+SPｻｰﾓｺｰﾄ

断熱材：ｷﾞﾙﾌｫｰﾑ T=50㎜

屋上屋根スラブ

▽屋上ＦＬ（水上）

軽天下地

PB T=9.5㎜捨貼

天井：不燃天井材 T=9㎜

軽天下地

PB T=9.5㎜捨貼

天井：不燃天井材 T=9㎜

軽天下地

PB T=9.5㎜捨貼

天井：不燃天井材 T=9㎜

軽天下地

PB T=9.5㎜捨貼

天井：不燃天井材 T=9㎜

発泡複層ビニル床シートT=3.5㎜

モルタル(不陸整正) T=30㎜

　ＡＣフロア35：田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ㈱

発泡複層ビニル床シートT=3.5㎜

モルタル(不陸整正) T=30㎜

　ＡＣフロア35：田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ㈱

発泡複層ビニル床シートT=3.5㎜

モルタル(不陸整正) T=30㎜

　ＡＣフロア35：田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ㈱
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リハビリ室

病棟ホール

診察室通路

現場吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ T=30㎜

PB T=12.5㎜（GL工法　T=30㎜）

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

現場吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ T=30㎜

PB T=12.5㎜（GL工法　T=30㎜）

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

現場吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ T=30㎜

PB T=12.5㎜（GL工法　T=30㎜）

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

スラブ開口(450□)

スラブ開口(450□)

ＥＶスペース PS
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Z1

矩計図

外壁仕上：複層塗布材（ｱｸﾘﾙﾀｲﾙﾛｰﾗｰ塗布）

下地打増厚:20㎜

Low‐E複層ｶﾞﾗｽ(ｶﾞｽ)日射遮蔽ﾀｲﾌﾟ

強化4㎜+透明3㎜

Low‐E複層ｶﾞﾗｽ(ｶﾞｽ)日射遮蔽ﾀｲﾌﾟ

強化4㎜+透明3㎜
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フォルム設計企画 一級建築士事務所
一級建築士事務所愛媛県知事登録第2206号

徳永　栄一　一級建築士登録　第244898号

Projects Title Drawing Title

仮称）医療法人　松前病院　増築工事

Scale

1: 30、 1: 50
Ａ３＝70. 7％
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